
  U R Z Ą D  M I A S T A

  P O R Ę B A

Pytanie nr 6:

„Witam

W zaproszeniu do składania ofert na modernizację sieci komputerowej i 
teleinformatycznej w Urzędzie Miasta Poręba....

W pkt.3 tabeli "Zasilacz UPS" nie sprecyzowano jakiej mocy mają być UPS. W zapytaniu mowa 
jest o dwóch serwerach a w pkt.3 zamawianie jest 6 szt. UPS. 
Czy t oznacza, że ze ww. UPS służyć będą do podtrzymania zasilania też innych urządzeń. Jeśli 
tak to konieczne jest podanie mocy tych urządzeń aby określić moc UPS.

W pkt. 10 tabeli "Info kiosk" jest mowa o monitorze 40" i rozdzielczości 4K. Czy nie ma tu po-
myłki? Kioski z monitorami 4k są niezwykle drogie (rząd kilkudziesięciu tysięcy złotych) i wła-
ściwie niedostępne w sklepach w Polsce.”

Odpowiedź Zamawiającego: 

Ad.1.

Zasilacze UPS dla 5 Serwerów i 1 Swicha o minimalnej mocy znamionowa: 1350W – do dalszej 
możliwości rozbudowy systemów informatycznych,  Proste monitorowanie zasilacza i zarządza-
nie, Wyświetlacz LCD o dużej jaskrawości, Wydłużony czas eksploatacji akumulatora, Technolo-
gia ładowania ABM, Wymiana akumulatorów hot swap, Automatyczny test całego systemu, Au-
tomatyczny tor obejściowy, Zasilacze UPS działające w trybie online, ze skalowalnym czasem 
podtrzymywania zasilania, przeznaczony do serwerów systemów pamięci masowej oraz innego 
wyposażenia informatycznego montowanego w stelażach.

Ad.2.

Nie jest to pomyłka, ma być taka rozdzielczość. Oczekujemy propozycji gotowego urządzenia 
typu "Info kiosk" o wskazanych parametrach (monitor 40" i rozdzielczość 4K).


